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Diputacio de Lleida
Unitat d’Aigles

INFORME DE
RESULTATS ANALITICS

Partida Caparrella, 97 - 25192 LLEIDA - Tel. 973 23 00 31 - Fax: 973 23 42 11
e-mail.: saigues@diputaciolleida.cat

Gestor / client:

Ajuntament de Sant Ramon
Adreca Fiscal:

Pl. de la Bassa,3

Codi Postal:
25215
Poblacio:
Sant Ramon
Comarca:
Segarra

Dades Client

Dades Mostra
Ref. Mostra : SEPORTE0622CX
Ref. Laboratori : R4594
Tipus d'analisi : Control Xarxa Distribucio

Punt de mostreig : XARXA DISTRIBUCIO PORTELL - SANT
RAMON
Lloc de mostreig : FONT DEL NONAT

Data recollida : 09/06/2022
Hora recollida : 9:00:16
Data arribada Lab : 09/06/2022
Data Emissié : 15/06/2022
Agregat : Portell

@
R@ISER
LABORATORI

Laboratori Roiser
Avda. Noguera, 8 - 25200 Cervera
Tel. 973 53 44 24

laboratoriroiser@laboratoriroiser.es
www.laboratoriroiser.es

PARAMETRE / NORMA / METODE RESULTAT UNITATS MINIM MAXIM
ADMES ADMES
Olor 0 dilucions 3
Métode de dilucions
Sabor 0 dilucions 3
Métode de dilucions
Color 5 mg/l Pt-Co 15
Comparacié Visual
Terbolesa 0,35 U.N.F. 5
Nefelometria
Conductivitat 310 pS/cm 2.500
Conductimetria
pH 7,9 u. pH 6,50 9,50
Potenciometria
Amoni <LQ mg/l 0,50
Espectrofotometria VIS
Bacteris Coliforms 0 UFC/100ml 10
UNE-EN ISO 9308-1:2014
Escherichia Coli 0 UFC/100ml 0
UNE-EN ISO 9308-1:2014
Recompte colonies a 22°C 18 UFC/ml Sense
UNE-EN ISO 9308-1:2014 canvis
andomals
Clostridium Perfringens 0 UFC/100mi 0
UNE-EN ISO 9308-1:2014
Clor Residual Lliure 04 mg/l 0,20 1
Colorimetria
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Laboratori certificat ISO 17025:2017 amb numero d"acreditacié N° 1348/LE 2363. Laboratori reconegut per la Generalitat de Catalunya en el Registre
de Laboratoris Agroalimentaris amb el n°610. Laboratori inscrit en el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria amb el n® LSSA-252-11.

Aquest informe ha estat signat digitalment per: Ramon Canela Gracia - Director Técnic
Amb Vist i Plau, Unitat d'Aiglies - Diputacié de Lleida: Robert Queral Roure



Clor Combinat residual 0 mg/| 2
Calcul

Els parametres amb resultats inferiors als limits de deteccié o quantificacio, s'indiquen com <LD (inferior al limit de deteccid) o <LQ (inferior al limit de
quantificacio) en funcié de la certificacié segons ISO 9001, o acreditacié segons ISO 17025, dels métodes del laboratori que realitza les analisis i per
poder-ho compatibilitzar amb el Sinac 2. En qualsevol dels dos casos, s’entendra que el valor del resultat expressat equival a “ 0 “.

En el cas de la determinaci6 de Plaguicides, Trihalometans, Triazines i Hdrocarburs Pol. Aromatics, el llistat esta a disposicio dels Gestors al S.C.Q.A.
de la Diputacié de Lleida.

QUALIFICACIO DE L'AIGUA :
APTA PER AL CONSUM, d'acord amb el que estableix el RD 140/2003 i els Critéris de Vigilancia i Control Sanitaris
de les Aiglies de Consum Huma de Catalunya.
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Laboratori Roiser

Avda. Noguera, 8 - 25200 Cervera

Tel. 973 53 44 24

Iaboratoriroiser@laboratoriroi Aquest informe ha estat signat digitalment per: Ramon Canela Gracia - Director Técnic
aboratorirolser@labaratarirolser.os Amb Vist i Plau, Unitat d'Aigues - Diputacio de Lleida: Robert Queral Roure

www.laboratoriroiser.es
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